Lubartéw, dnia: 12 grudnia 2022 roku
ROZEZNANIE RYNKU

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, prosi o przesytanie informacji dotyczacych
kompleksowej obstugi technologicznej krytej ptywalni zlokalizowanej w obiektach MOSIR, przy ulicy 1 - go
Maja 66/74, na rok 2023.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:
1. Obstuga technologiczna cieptej wody basenowej:
- biezgca kontrola cisnienia na wymiennikach ciepta,
- biezgce czyszczenie i odpowietrzanie uktadu,
- regulacja temperatury wody.
2. Rozruch plywalni i wszelkie prace z tym zwigzane, w tym:
- podgrzanie wody,
- uzdatnianie chemiczne wody,
- rozruch urzgdzenia do kontroli parametréw wody,
- czyszczenie niecki ptywalni przed rozruchem basenu,
- dodatkowa dezynfekcja filtrow,
- dodatkowe ptukanie filtrow,
- kalibracja systemu uzdatniania wody,
- uzupetnianie ztoza filtracyjnego wediug potrzeb.
3. Stacja kontroli parametrow wody — biezgca obstuga urzadzenia:
- kalibracja urzgdzenia wedtug codziennych pomiaréw wody
- regulacja doptywu wody wediug zawarto$ci w wodzie chloru zwigzanego,
- codzienna kontrola zawarto$ci chloru w wodzie na ptywalni,
- regulacja czynnika pH w wodzie,
- kontrola odczytu parametru redox,
- wymiana elementoéw pomiarowych wedtug potrzeb wraz z kalibracjg sond pomiarowych.
4. Wymiana $rodkoéw chemicznych w uktadzie dozujgcym:
- kontrola pomp dozujgcych $rodki chemiczne,
- kontrola i czyszczenie zaworéw dozujgcych chemig do ukfadu basenowego
5. Wymiana uszkodzonych czesci w pompach dozujgcych:
- wymiana membran oraz innych czeéci zuzytych wymiennych w pompach dozujgcych pH, Redox, chlor,
- wymiana zuzytych wezykoéw doprowadzajgcych chemig basenowq od pomp dozujgcych do wody
basenowe;.
6. Filtrowanie:
- plukanie filtréw basenowych wediug potrzeb tj. w zaleznosci od obcigzenia ptywalni
- usuwanie zanieczyszczen statych z sit filtracyjnych pomp obiegowych i tapaczy wiosow.
7. Dyspozycyjnosc¢:
- wediug potrzeb zwigzanych z obstugg ptywalni przez 7 dni w tygodniu
- w razie awarii o kazdej porze w ciggu doby
8. Zamkniecie obiektu wedtug harmonogramu sezonowosci:
— zamkniecie basenu wraz z wszelkimi pracami zwigzanymi z dezynfekcjg filtrow zabezpieczeniem
elementow pomiarowych i eksploatacyjnych.
9. Obstuga central wentylacyjnych, instalacji solarnej i pomp ciepta.

10. Inne czynno&ci:
- biezaca naprawa sprzetu wykorzystywanego na terenie ptywalni (natryski, suszarki, szafki szatniowe

itp),
- remont okresowy niecki basenowej ( malowanie, wymiana plytek itp.)
- przynajmniej dwa razy w tygodniu czyszczenie dna niecki basenowej,
- naprawa i konserwacja instalacji hydraulicznej,
- nadzor nad systemem wentylacyjnym oraz w razie potrzeb jego naprawa,
—inne naprawy i remonty (wg potrzeb)
11. Prowadzenie dokumentacji zwigzanej z obstuga.

Informacje dotyczaca kompleksowej obstugi technologicznej krytej ptywalni nalezy ztozy¢
drogg elektroniczng na adres e-mail biura MOSIR:
e-mail: dyrektor@mosir.umlubartow.pl
TERMIN: _do dnia 21.12.2022 r. do godziny 12.00.

Wszelkich informacji udziela:
Aneta Symbor tel. 508-699-067 Dyrektor
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